BOPP & REUTHER @
MESSTECHNIK B/

Universalrechnersystem

URS-09

Bedienungsanleitung

Bopp & Reuther
Messtechnik GmbH

Am Neuen Rheinhafen 4
67346 Speyer
Deutschland

Telefon : +49 6232 657-0
Fax: +49 6232 657-505
info@bopp-reuther.com
www.bopp-reuther.com

A-DE-08727-S9 Rev.B
03/2023

Seite 1 von 24


mailto:info@bopp-reuther.com
http://www.bopp-reuther.com/

URS-09 Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis
Y0 Yo o S 3
I. Transport, Lieferung, LAg@IUNG ........coo oottt e ettt ettt e e st et e e e sabe e e e s anbeeeeens 3
[L. GEWEBRNIIBISTUNG ...ttt ettt e oo ekt e e e ea bt e e e e eab et e e e anbe e e e e abbe e e e sabbeeeesanbeeeeaan 3
. Allgemeine SICherNEItSNINWEISE ............uviiiiiii e e e e e e e e e s s e aeeaaeeas 3
IV. Grundlegende SicherheitSinformationNeN...............vviiiiiii i e a e 3
B [0 1= 011712 T o O EPURPTPRR 5
B N 1V 7= o 18 o L= o =T 4 =Y o] 5
3. SYSIEMAUTDAU .....ceiiiii et e e e e e e e e e e e e e et e et e e e e e e e ———eeaaaeeeaaarrrraeaaeeaaaaann 6
L I o =1 T [PPSR PUPPRUTPPPRN 7
o BV 1= T~ o | (o] Y=Y o I PP PPOTPRP 7
C T U E 0 SRS 8
L = T=To =T o T o o PP PP TP PP 11
LT IS = 1 o o =T 1 o USSR 11
L 02 = 0] Te o =T o H SRR SROTPPPR 12
6.3. KuNdenspezifiSChe AUSWANI .............uuiiiiiii e e e e e e e e e e e e e s snrnrees 12
Lo Y=Y o = To A o T o = o T 13
6.5, Verlad@naChWEIS .......coi ittt e et e e e e e e e e e e e e e e e e nne s 14
A = (0T = 10 0] 41 =T 0T PRSPPIt 15
A IS =11 o £ o 1T o RSP RR 15
7.2. Parameter Und VEerWaltUNg .......oooooiiiiii et 15
7.3. Anlage SpezifiSChe DAtEN ...........ooi e 16
4 O 1o JE= T 1 =Y o 1= o S 16
748 T = | = o (=T o TS 17
400 T 115 (o 4 =SS 17
A A =2 g < o 1= (o o T U 18
AL BESCNEINIGUNGEN ...ttt b et e bttt e s bttt e e bb et e e s bttt e e aabb e e e e aanbe e e e aanneee s 20
1. A1 EU-KONTOrMItAISErKIArUNG ....ceeiii it e e e e e e st e e e e e e s e snraaeeeaeeeseaanes 20
Seite 2 von 24 Anderungen unter Vorbehalt. A-DE-08727-S9Rev.B Bopp & Reuther

Messtechnik GmbH



Bedienungsanleitung URS-09

Vorwort

I. Transport, Lieferung, Lagerung

Gerate sind vor Nasse, Feuchtigkeit, Verschmutzung, StéRen und Beschadigungen zu schiitzen

Priifung der Lieferung:

Die Sendung ist nach Erhalt auf Vollstandigkeit zu Uberprifen. Die Daten des Gerates sind mit den Angaben
des Lieferscheins und der Bestellunterlagen zu vergleichen.

Eventuell aufgetretene Transportschaden sind sofort nach Anlieferung zu melden. Spater gemeldete
Schaden kénnen nicht anerkannt werden.

Il. Gewahrleistung

Umfang und Zeitraum einer Gewahrleistung sind den vertraglichen Lieferbedingungen zu entnehmen.

Ein Gewahrleistungsanspruch setzt eine fachgerechte Montage und Inbetriebnahme nach der fiir das Gerat
glltigen Betriebsanweisung voraus. Die erforderlichen Montage-, Inbetriebnahme- und Wartungsarbeiten
dirfen nur von sachkundigen und autorisierten Personen durchgefiihrt werden.

lll. Allgemeine Sicherheitshinweise

1.

Das Universalrechnersystem URSO09 ist ein hochprazises und zuverldssiges Mengenmessgerat.
Dieses darf nur ihrer ZweckmaRigkeit entsprechend verwendet werden. Die in der
Bedienungsanleitung aufgefiihrten Temperatur-Einsatzgrenzen sowie die Ubrigen technischen Daten
der Gerate und Sicherheitshinweise mussen bei der Installation, Inbetriebnahme und beim Betreiben
der Geréate beachtet werden.

Nationale und internationale Auflagen fir das Betreiben von elektrischen Geraten und Anlagen sind zu
beachten.

Vor der Installation hat der Betreiber sicherzustellen, dass das Universalrechnersystem URS nicht durch
den Transport beschadigt wurde.

Die Gerate sind durch Fachpersonal zu installieren, zu betreiben und zu warten. Fir die Sicherstellung
einer ausreichenden und angemessenen Qualifikation des Personals ist der Betreiber verantwortlich. In
Zweifelsfallen ist Rlicksprache mit dem Hersteller zu nehmen.

Das Universalrechnersystem URS darf nur im sicheren Bereich montiert und betrieben werden.

IV. Grundlegende Sicherheitsinformationen

Beschreibung der Symbole:

Wichtige Hinweise!

Bitte beachten Sie diese Hinweise sorgfaltig, um ein zuverlassig funktionierendes
System zu erhalten. Der Begleittext enthalt wichtige Informationen zum Produkt, zum
Umgang mit dem Produkt oder zu einem Abschnitt der Dokumentation, der von
besonderer Bedeutung ist.
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URS-09 Bedienungsanleitung

WARNUNG!

Die Nichtbeachtung der vorgeschriebenen Vorsichtsmalinahmen kann zum Tod,
schweren Korperverletzungen oder erheblichen Sachschaden fiihren.

Beabsichtigter Benutzer
Der vorgesehene Benutzer ist kein allgemeiner Benutzer.

Der vorgesehene Benutzer darf das Gerat nicht 6ffnen, manipulieren oder demontieren.
Das Gerat darf nur durch engagiertes und qualifiziertes Servicepersonal gewartet,
gepflegt oder gedffnet werden.
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Bedienungsanleitung URS-09

1. Identifikation

Hersteller: Bopp und Reuther Messtechnik GmbH
Am Neuen Rheinhafen 4
67346 Speyer
Telefon : +49 6232 657-0
Telefax : +49 6232 657-505

Produkttyp: Universalrechner
Produktname: URS-09

Versions-Nr.  A-DE-08727-S9 Rev. B

2. Anwendungsbereich

BestimmungsgeméaRe Verwendung

Der URS-09 dient zur Steuerung von Ventilen, Pumpen, Motoren oder sonstigen in einer Anlage
vorhandenen Stellungs- oder Erfassungsglieder die der eichamtlichen Messung nicht unterliegen. Im URS-
09 ist ein URO6 enthalten, dieser Ubernimmt den eichamtlich relevanten Teil. Mit dem UR-06 konnen
unterschiedliche Arten von Volumen-, Masse-, Durchfluss-, Druck- und Temperatur- und Dichtegeber
angeschlossen werden. Aus den Messwerten und den eingestellten Parametern werden nach anerkannten
Regeln der Technik(eichamtliche Zulassung OIML) die VolumengréRen gebildet. Zur Weiterverarbeitung der
Mess- und Rechenwerte kdnnen diese dann Uber variabel konfigurierbare Standardschnittstellen(RS232,
RS485 oder Ethernet) weitergegeben werden.

Gefahrenhinweise

Der Universalrechner URS-09 ist nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut. Er ist gepriift und hat
das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand verlassen.

Bei unsachgemafen oder nicht bestimmungsgemalien Einsatz kdnnen Gefahrensituationen entstehen.

Achten Sie deshalb auf die Warnhinweise. A

Betriebssicherheit

Der URS-09 darf nicht im explosionsgefdhrdeten Bereich eingesetzt werden.

Der Universalrechner URS-09 erfiillt folgende Sicherheitskriterien die durch den UR06 der im URS-09
enthalten ist, mit gewahrleistet werden:

e Sicherheitsanforderungen nach EN 61010-1:2001

o Storfestigkeit nach EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4,
EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-8

e Storaussendung nach EN 61326 Klasse A
e Gehauseschutzart IP 65
Bei einem Stromausfall bleiben Parameter und Zahlwerke im EEPROM gespeichert.
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URS-09 Bedienungsanleitung

Personal fiir Montage, Inbetriebnahme und Bedienung

e Nur ausgebildetes Fachpersonal, das vom Anlagenbetreiber autorisiert wurde, darf Montage, elektrische
Installationen, Inbetriebnahme, Wartungsarbeiten und Bedienung durchfiihren. Sie mussen die
Bedienungsanweisung gelesen und verstanden haben und deren Anweisung unbedingt befolgen. Fehler
beim Einbau und der Inbetriebnahme kdénnen zu erhebliche Messfehler fihren bzw. das Gerat
beschadigen.

e Grundsétzlich sind die in lhrem Land geltenden Bestimmungen und Vorschriften zu beachten.

e Bei unsachgemaflRem Anschluss der Versorgungsspannung besteht Lebensgefahr.

Werkseinstellung

Der Universalrechner URS-09 wird meistens an die Anforderung der Kunden angepasst. In der
Standardkonfiguration hat der URS-09 8- Ein- bzw. 8- Ausgénge. Es koénnen auf Grund von Grdleren
Anlagen auch mehr Ein- bzw. Ausgange mit eingebunden werden.

Die eingestellten Werte sind aus dem beigefligten Konfigurationsdatenblatt ersichtlich.
UnsachgeméRe Anderungen der Parameter kénnen zu Messfehlern fiihren.

Technische Anderungen )
Die Bopp und Reuther Messtechnik GmbH behalt sich vor, technische Anderungen ohne gesonderte
Mitteilungen aufgrund von technischen Verbesserungen durchzufiihren.

3. Systemaufbau

Mit dem Universalrechner URS 09 ist ein Anlagen- oder Verladerechner modernster Bauart verfiigbar. Der
URS-09 verfligt Uber ein Touch Panel Display zur Anzeige aller relevanten Mess- und Rechenwerte. Er ist
einfach zu bedienen und Menugefihrt. In den einzelnen Bildschirmen kann der Betreiber wie auch der
Bediener seine fiur diese Berechtigungen zugelassenen Einstellungen sowie Parameter eingeben oder
andern.

Das UniversalRechnerSystem-09 besteht aus folgenden Komponenten:

e Recheneinheit UR06 mit integrierten Ein- und Ausgangen (Imp., Temperatur, Imp.Ausgangen, Strom-
Ausgangen)

e Touch Panel SPS/PC sowie dazu gehérige Ein-bzw. Ausgange

o Weitere Eingangskarten fur den UR06 wie auch fur die SPS (optional)

o Weiter Ausgangskarten fur den UR06 wie auch fir die SPS (optional)
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Bedienungsanleitung

URS-09

4. Eingang
4.1. Messgrofen

Die folgenden genannten Messgréfien sind auch schon in der UR06 Beschreibung vorhanden und werden

hier nochmals aufgefiihrt.

Elektrische Messgroflen:
Strom, Impuls, Frequenz, Widerstand, Kontakt (Status)
Physikalische Messgrofen:

Temperatur, Druck, Differenzdruck, Volumen-(Strom), Massen-(Strom), Dichte

Besonderheit:
2 unabhéangige 24 Bit AD-Wandler fur Widerstand (Temperatur) und Strom.

MessgroBe EingangskenngroRe

Widerstand Bauart: PT 100, PT500, PT1000 4-Leiter-Messung
Messbereiche: -100 °C ... 600 °C

PT100: -100 °C ... 600 °C

PT500: -100 °C ... 500 °C

PT1000: -100 °C ... 300 °C
Uberlastschutz; + 24 V

Messunsicherheit T: 0,1 % v. M. £ 0,1 K
Messunsicherheit AT: 0,1 % v. M. £ 0,02 K
Temperatureinfluss T: 0,0025 % / K
Temperatureinfluss AT: 0,0010 % / K
Auflésung: 24 Bit

Messrate: ca. 16 /s
Fihlerbruchiiberwachung

Fuhlerstrom PT 100: ca. 1,8 mA
Fuhlerstrom PT 500/ 1000: ca. 0,7 mA

Strom Messbereich: 0...22 mA

Uberlastschutz: + 24 V

Fehlererkennung 3,6 mA nach Namur NE43
Messunsicherheit: 0,01 % v. M. £ 0,001 mA
Temperatureinfluss: 0,0025 % / K
Auflésung: 24 Bit

Messrate: ca. 16 /s

Frequenz Frequenzmessung: 0,1 Hz ...15 kHz
Impuls Zahlung: 0 ... 15 kHz
Status min. Messzeit einstellbar: (0,1...10s)

Messunsicherheit: 0,01 % v. M.
Temperatureinfluss: 0,0025 % / K
Auflésung: 0,001 % v. M.

Kontaktprellen)
Signale aktiv: Spannung Lo (Us ca. 1,9/2,2 V)
Spannung Hi (Us ca. 6,6/7,0 V)

Umschaltbarer Hardware- Filter: Ohne, 50 Hz (Zur Unterdriickung von

Signale passiv: O.C, Relais, Namur (Ug ca. 8,5 V; I5 ca. 1,4/1,8 mA)
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URS-09

Bedienungsanleitung

5. URS-09

Der Vorwahlzahler URS-09 von Bopp & Reuther Messtechnik ist fir den eichamtlichen Verkehr geeignet.
Der Vorwahlzdhler besteht aus einem eichamtlichen Flow Computer vom Typ URO06 und einem nicht-
eichamtlichen Teil, bestehend aus einer Klein-SPS mit Touchscreen fir die Bedienung und Ansteuerung der
notwendigen Komponenten, wie z.B. Ventile, Pumpen, e.t.c. Beide Komponenten sind in einem kompakten

Gehause untergebracht.

Die Kabelzufuhrung erfolgt Uber Kabelverschraubungen. Im Weiteren folgen die

technischen Daten der Ein- bzw. Ausgange der SPS.

Arbeitstemperatur -10 °C ... 50 °C

Lagertemperatur -10°C...60 °C

Klimaklasse nach IEC 60 654-1 Class B2 / EN 1434 Klasse C
Luftfeuchte 5 % ... 95 %, nicht kondensierend

Schutzart min. IP 54

Spannungsversorgung 115 VAC ....230 VAC; 24 AC oder 24 VDC
Elektromagnetische Storaussendung:

Vertraglichkeit

e EN 61326 Klasse A

Storfestigkeit:

e Netzunterbrechung: 20 ms, keine Beeinflussung

e Einschaltstrombegrenzung: | max /I n =50% (T50% =50 ms)

e Elektromagnetische Felder: 10 V/m nach IEC 61000-4-3

e Leitungsgefuhrte HF: 0,15 bis 80 MHz, 10 V nach EN 61000-4-3
o Elektrostatische Entladung:

6 kV Kontakt, indirekt nach EN 61000-4-2

Burst (Versorgung): 2 kV nach IEC 61000-4-4

Burst (Signal): 1 kV/2 kV nach IEC 61000-4-4

Surge (Versorgung AC): 1 kV/2 kV nach IEC 61000-4-5

Surge (Versorgung DC): 1 kV/2 kV nach IEC 61000-4-5

Surge (Signal): 500 V/1 kV nach IEC 61000-4-5

o EN1434-4 Klasse C

Anmerkung: Bei kontinuierlichen Storsignalen (HF, etc.) sollten die
angegebenen Fehlergrenzen eingehalten werden. Kurzzeitige
Storungen (Burst, Entladung, Surge, etc.) diirfen zu kurzzeitigem
Verlassen der Fehlergrenzen und ggf. Funktionsstérungen flihren; nach
Beseitigung der Stérung muss das Rechner selbststandig in den
Normalbetrieb zuriickkehren. Tastatur sollte gegen Ol besténdig sein.

Elektrische Sicherheit

EN 61010-1:2001

Werkstoff Kunststoff
Abmessungen 380x300x180

Gewicht 3 — 5 kg je nach Ausbau
Messgrole EingangskenngroRe
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Bedienungsanleitung URS-09

Die nachfolgenden Messgré3en werden mit der UR 06 Komponente die im URS 09 enthalten ist gemessen:

Widerstand Bauart: PT 100,

4-L eiter-Messung oder Kopfmessumformer( 4...20 mA)
Messbereiche: -20 °C ... 60 °C bis zu 100°C mdglich
PT100: -20 °C ... 60 °C (eichamtlich -10...+50°C)
Uberlastschutz: > + (24 V + 15 %)

Genauigkeit: (bezogen auf Temperatur)

Tabs 0,1 % v.M. £ 0,1 K

AT 0,1 % v.M. £ 0,02 K

Temperaturdrift: 0,0025 % / K

Auflésung:

0,01 K(-100 °C ... 250 °C)

0,03 K(>250°C)

Messrate: >2 /s

Fihlerbruchiiberwachung (Auch Kurzschlussiiberwachung)

Strom Messbereich: 0...22 mA

Uberlastgrenze: >= 30 mA, keine Beeinflussung anderer Messwerte
Uberlastschutz: > + (24 V + 15 %)

Fehlererkennung 3,6 mA und 21 mA nach Namur NE43 (Software)
Genauigkeit: 0,01 % v.M. £ 0,001 mA

Temperaturdrift: 0,0025 % / K

Auflésung: 0,001 mA

Messrate: > 10 /s (0,1 s pro Kanal)

Frequenz Status: <= 50 ms (Reaktion auf Statusdnderungen)
Impuls min. Messzeit einstellbar: (0,1s,1s,25s)
Status Genauigkeit: 0,01 % v.M.

Temperaturdrift: 0,0025 % / K

Auflésung: 0,001 % v.M.

Umschaltbarer Hardware- Filter: Ohne, 50 Hz (Zur Unterdriickung von
Kontaktprellen)

Signale aktiv: Spannung Lo (Us ca. 2 V), Hi (Us ca. 9 V)

Signale passiv: O.C, Relais, Namur (ohne KS- und LB- Uberwachung)
ca..U0=8V,Ri,=1k, Is=1,5mAdl =0,25 mA

Eingange 1 x Volumenmessung 1 oder 2 kanalig. (je nach

Anforderung eichamtlich oder nicht eichamtlich)

2 x 2 kanalige Messung mit Zusatzmodul maglich

2x Temperaturmessung als 4 Leitertechnik (Mediumtemperatur,
Dichtegebertemperatur) wahlweise fur PT100, PT500 oder PT1000

Bopp & Reuther A-DE-08727-S9Rev.B Anderungen unter Vorbehalt. Seite 9 von 24
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URS-09

Bedienungsanleitung

Eingéange (Digitale)

DI1: Sensor 3 von der Messeinrichtung
DI2: Sensor 4 von der Messeinrichtung
DI3: Sensor 5 von der Messeinrichtung

DI4 : ANA (Ahnlich Not-Abschaltung)

DI5 : ext. Freigabe

DI6 : ext. Reset

DI7 : ext. Stop/Pause

DI8: frei programmierbar (Erdungsfreigabe)

Ausgangsgrofle

Ausgangskenngrofle

Strom

Bereich: 0...22 mA, aktiv

max. Blrde: >=500 Q (U0 ca. 12V -15V)

galvanische Trennung untereinander und zum Grundgerat
Fehlersignale: 3,6 mA und 21 mA nach Namur NE43
Genauigkeit: 0,02 % v.M. £ 0,002 mA

Temperaturdrift: 0,005 % / K

Auflésung: 0,001 mA

Impuls / Status

Typ: Open Collector, passiv, galvanisch getrennt
Frequenzbereich: 0 ... 100 Hz

min. Pulsbreite: 5 ms ... 500 ms einstellbar

Imax > 20 mA

Umax: 24V + 15 %

Ulomax <12V+70Q*1

Ausgange

3x Impulsausgange frei konfigurierbar (Fehlermeldungen sind hiertiber
zu aktivieren) 2x Stromausgang den jeweiligen Stellgréssen zuzuordnen
2x Schnittstelle: RS232/ Modbus RTU oder ASCII, und M-Bus

Ausgéange (Digitale)

DO1: V1 Ventilausgang 1 = Ventil zwischen Tank und
Messeinrichtung

DO2: V2 Ventil LOW Flow = Ventil Durchfluss klein

DO3: V3 Ventil HIGH Flow = Ventil Durchfluss grof3

DO4: P1 (Produktpumpe)

DOS5: frei programmierbar nur von B&R

DOG6: frei programmierbar nur von B&R

DO7: frei programmierbar nur von B&R

DO8: frei programmierbar nur von B&R
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Bedienungsanleitung URS-09

6. Bedienung

Uber die Funktionen am Touch Panel(Button) kénnen in den einzelnen Menlis die fir eine Abfiillung nétigen
Parameter , Mengen oder Kammern eingestellt und die Anlage bedient also in Betrieb gesetzt werden.

6.1. Startbildschirm

Bopp & Reuther 4
Messtechnik GmbH “

Bopp & Reuther Messtechnik GmbH
Am Neuen Rheinhafen 4
D-67346 Speyer - Deutschland
Tel: (+49) 6232-657-536

Sprachen Auswahl:
Folgende Sprachen sind vorerst vorgesehen:
Deutsch, Englisch, Franzdsisch und Spanisch

Mit Transponder oder mit Chipkarte kann sich der Kunde einloggen. Er ist damit auch automatisch als der
Kunde XXXXX hinterlegt. Damit ist eine genaue ldentifikation gewahrleistet.

Auf Kundenwunsch kann statt der vorher genannten Indentifizierung mittels Chipkarte oder Transponder das
die Identifizierung tGber vom Betreiber vergegebenen Kundennummern(PIN) erfolgen.

Der Betreiber kann an Hand einer Exeltabelle in seinem PC die einzelnen Chip Transponder oder PIN
Nummern vergeben und damit verbunden die Daten der Kunden(einzelnen Fahrer, Fahrzeuge usw.) in
dieser Exel-Datei hinterlegen und auch demensprechend aktualisieren.

Bopp & Reuther A-DE-08727-S9Rev.B Anderungen unter Vorbehalt. Seite 11 von 24
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URS-09 Bedienungsanleitung

6.2. Einloggen

Name: Kunde 3 |
Strasse: Strasse 3 |

Ort: Oont3 |
Telefon: 05245/0003 |
Fahrzeug: HP MS- 3 |

@ R4

Hilfe
Hier wurde die Identifizierung vom Bediener mittels Chipkarte, Transponder oder PIN-Nummer
vorgenommen.

neu lesen

6.3. Kundenspezifische Auswabhl

In diesem Display sind verschiedene Einstellungen an Hand der Identifizierung schon vorgenommen die
aber vom Bediener noch geandert werden kdnnen.

Die Gesamtmenge muss aus Sicherheitsgrinden immer wieder neu eingegeben werden.

Will man dieses MenU verlassen muss gewahrleistet sein, dass alle am rechten Bildschirmrand dargestellten
Statusanzeigen griin sind. Sind nicht alle Parameter erfiillt, so erscheint ein Fehler.

KFZ-Kennzeichen :

Auf dieser Anzeige sind alle Einstellungen die erforderlich sein missen vorgenommen worden

Seite 12 von 24 Anderungen unter Vorbehalt. A-DE-08727-S9Rev.B Bopp & Reuther
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Bedienungsanleitung URS-09

Kundenspezifische Ebene 2

Auf dieser Anzeige werden noch einmal alle Parameter die der Bediener eingestellt hat angezeigt, damit er
sich noch einmal vergewissern kann das alle Einstellungen korrekt sind.

Menge 1 . Kamme 1500
u verl. Kammern 1 3
estmenge 5000.000 I
erladene Menge 0.0 I
esamtmenge 5000.000 I
@ i IR 4
 Hilfe OK

Die Einstellungen auf dieser Anzeige sind erforderlich und miissen vorgenommen werden.

Nachdem alle Abfragen die fir eine Abflllung/Befullung getétigt sind und der Abflll-Prozess gestartet
wurde, erscheint im Display das unten aufgefiihrte Meni als Grof3 Anzeige. Der Bediener kann verschiedene
Mengen-Anzeigen in der kleinen Anzeige selbst einstellen. (Volumen V15, Masse usw.)

6.4. Verladevorgang

Momentanwert |/min TS Temp [ °C ] EE]
Gesamtmenge[L ] 2448.0

Die grof’e Anzeige (Volumen bei Betriebstemperatur) wurde vorher ausgewahlt und im kleinen Fenster kann
die Menge bei 15° V oder das Volumen bei Betriebstemperatur oder die errechnete Masse angezeigt
werden.
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URS-09 Bedienungsanleitung

6.5. Verladenachweis

Nach Beendigung der Verladung sieht der Bediener noch einmal alle Parameter, Volumen, Massen und die
Dichten die entweder vor der Verladung eingestellt oder wahrend dieser gemessen/errechnet und vom URS
09 ausgewertet wurde.

Produkt Stoff Nr. Klasse |
Diesel 11111 Diesel Kunde 3

Fahrer 3 |
ersandanzeige-Nr.  Belegnummer HP MS- 3 |

1110 1110

5096.0 I Normvolumen 5064.0 NL

Menge
Masse 4275.2 kg Dichte & 839.15 kg/m?
VCF 0 Temperatur &  23.25 °C

Ident.Nr. Zapfstelle Datum Uhrzeit Status
2011-10-19  13:42:47

" Vj p—
@ ohne Drucker \r_..

Mit dem dricken des ,Drucker-Buttons“ wird am Lieferscheindrucker ein Ausdruck generiert und die
Messung beendet. Mit dem drlicken des ,ohne Drucker Button ist die Messung ebenfalls beendet. Jede
einzelne Abfillung wird mit Stempel: Uhrzeit, Datum, allen relevanten Mengen und der Uber die Abfullung
gemittelten Temperatur im eichamtlichen Rechner abgelegt. Im Speicher des URS 09 kdnnen bis zu 7000
Abfillungen hinterlegt werden. Diese kdénnen Uber das Touch Panel, zu einem spateren Zeitpunkt
ausgelesen, angezeigt und noch oder erstmals auf dem Lieferscheindrucker ausgedruckt werden.
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Bedienungsanleitung URS-09

7. Programmierung

7.1. Startbildschirm

Die jetzt folgenden Mens sind nur fiir den Betreiber und fiir das Service-Personal von Bopp & Reuther
Messtechnik GmbH eingerichtet worden.

Um in diesem MenU weiter zukommen erwartet der Rechner von dem Betreiber oder dem Service-Personal
eine PIN Nummer. Diese kann sowohl vom Betreiber wie auch vom Service-Personal vor dem Verlassen
seines ihm zugedachten Menus in der jeweiligen Ebene geandert werden.

Bitte geben Sie Ihr Passwort ein

Q 3 |

7.2. Parameter und Verwaltung

In diesem Menu kann der Betreiber die Parameter, die bei der Inbetriebnahme vom Service-Personal der
Bopp und Reuther Messtechnik GmbH in Zusammenarbeit mit dem Betreiber eingestellt wurden, &ndern.
Unter der Ebene “Parameter und Verwaltung“ und dem Button ,,Chip anlernen® kbnnen vom Betreiber neue
Kunden eingepflegt oder auch Fahrer, Fahrzeuge, Kunden usw. geadndert werden.

Im Bereich ,Statistik kann der Betreiber die Vorkommnisse des Ladevorgangs abrufen. Es ist z.B.
ersichtlich welches Ventil wie oft geschaltet hat.

Parameter und Verwaltung

Chip anlernen

PIN andern

Statistik

Einstellprogramm

Bopp & Reuther A-DE-08727-S9Rev.B Anderungen unter Vorbehalt. Seite 15 von 24
Messtechnik GmbH



URS-09 Bedienungsanleitung

7.3. Anlage spezifische Daten

In dieser Ebene kénnen vom Betreiber Anlage spezifische Parameter eingestellt werden, wie z.B. An- und
Abfahrrampe, die Einheiten, Vorabschaltmenge, max. Kammervorwabhl fur die Fahrzeuge mit Bottom-
Beladung, kleinste bzw. gréfite Abgabemenge usw

Einheit Zahlwerk

Einheit Momentanwert

o

Lowflow Anfahrrampe
Lowflow Abfahrrampe

Vorabschaltmenge

N BN} BN
—

max. Kammervorwahl

kKleinste Abgabemenge

N
IH

zuruck speichern o

gréfite Abgabemenge

7.4. Chip anlernen

In der Ebene ,,Chip anlernen” kann der Betreiber bei der Vergabe von weiteren Transpondern, Chips oder
PIN-Nummern die einzelnen neu oder hinzugekommenen Chips oder Transponder anlernen. Hinter diesen
verbergen sich dann die verschiedenartigen Kundenspezifischen Daten (Excel-Datei)

Chip anlernen

emfang ein

I —

speichern
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Bedienungsanleitung URS-09

7.5. PIN andern
Unter ,PIN andern® hat der Betreiber die Moglichkeit in seinem autorisierten Bereich PINs zu andern.

pin neu

pin neu

I

7.6. Historie

In diesem Meni kann der Betreiber ersehen wie oft die einzelnen Ventile die in der Anlage eingesetzt sind
geschaltet haben. Ferner sieht er die Gesamtmenge und kann diese auch zurlicksetzen. Die eichamtliche
Gesamtmenge bleibt vom Reset unberihrt, da sie im UR 06 gespeichert wurde (ca. 7000 Abfillungen).

Ventil Tank Pumpe
Ventil Lowflow Ventil Highflow
Ventil Entlaftung Sensor 6
Sensor 3 Sensor 4
Kammern LKW's

m? 689955749 T 5875649790

Sensor 3 15647

reset Counter

Hier kdnnen die Anlagen spezifischen Parameter noch einmal Gberprift und eingestellt werden.
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URS-09 Bedienungsanleitung

Anfahren
Abfahren
Vorabschaltmenge
Nachlauf

speichern und schlieften

7.7. Batchspeicher

Im Batchspeicher kdnnen die letzten Verladenen einzelnen Abfiillungen (Batches) noch einmal aufgerufen
und auf dem Bildschirm angezeigt und falls erforderlich ausgedruckt werden.

Batchspeicher

Name: Datum: Uhrzeit:
q

Kunde 3 2011-10-19 12:42:54

Wird eine Verladung aus dem Batchspeicher erneut aufgerufen, so sind auf dem Panel alle relevanten Daten
zu erkennen, wie z.B. Datum, Uhrzeit, Menge bei Verladetemperatur, Normvolumen, Masse, gemittelte
Temperatur Uber Verladung usw.

Seite 18 von 24 Anderungen unter Vorbehalt. A-DE-08727-S9Rev.B Bopp & Reuther
Messtechnik GmbH



Bedienungsanleitung URS-09

Name: Kunde 3 | Datum 2011-10-19 |
Strasse: Strasse 3 Uhrzeit 13:42:54 |

on: on3

Telefon: 06245/0003 Menge 5096.0 I
Fahrzeug: HP MS- 3 | Normvolumen 5064.0 Nm?
Anzahl Kammern 3 | Masse 4275.2 kg

VCF

Versandanzeige-Nr. Dichte (& 839.15 |kg/m?®

Belegnummer Temperatur £ | 23.25 °C

Verladung wurde ohne Fehler beendet
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A. Bescheinigungen
1. A.1 EU-Konformitatserklarung
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Notizen:
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Notizen:

Seite 22 von 24 Anderungen unter Vorbehalt. A-DE-08727-S9Rev.B Bopp & Reuther
Messtechnik GmbH



Bedienungsanleitung URS-09

Notizen:
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URS-09

Bedienungsanleitung

Unser Produktportfolio:

Volumendurchflussmessgerate:
® QOvalradzahler
® Turbinenradzahler
® Magnetisch-induktive Durchflussmessgerate

Massendurchflussmessgerate:
® Wirbelzahler
® Kompakte Blenden
® (Coriolis-Massen-Durchflussmessgerat

Dichte- und Konzentrationsmessgerate

Dosiermesstechnik

Magnetisch-induktives Durchflussmessgerate
Coriolis-Massedurchflussmessgerate
Ovalradzahler

Dosiersteuerungssysteme
Energiemesstechnik

Zubehor

Auswerte-Elektroniken
Mechanische Anzeigen
Impulsgeber

Filter, Gasabscheider

Mess- und Prifsysteme

Konformitatsbewertung nach der MID-Richtlinie 2014/32/EU

Kundendienst

00 & Reuther Messtechnik Grbi BOPP & REUTHER @
Am Neuen Rheinnafen 4 MESSTECHNIK B/
67346 Speyer

Deutschland

Tel.: +49 6232 657-0

Fax: +49 6232 657- 505
Email: info@bopp-reuther.com
https://www.bopp-reuther.com
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